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1. INFORMACJE WSTĘPNE 
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót dotyczących budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, centralnego
ogrzewania, gazu, wentylacji  i klimatyzacji dla zadania: remont i przebudowa  budynku 
ogólnokształcącej   szkoły  muzycznej  i  stopnia  przy  ul.  bolesława  śmiałego  42-43  w 
szczecinie – etap II.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu budowę instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, centralnego ogrzewania, 
gazowej oraz wentylacji i klimatyzacji.

1.3.1.Instalacja kanalizacji sanitarnej 
• kanalizację sanitarną wykonać z rur i kształtek kielichowych ø32-160 z uszczelkami
wargowymi z rur PVC, PP oraz żeliwnych.
• Na pionach wykonać rewizje z PVC, natomiast pion zakończyć wywiewka dachowa
z PVC lub specjalnym zaworem powietrznym.
• Roboty ziemne pod kanalizacje wykonać jak w specyfikacjach dotyczących
zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.
Istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej należy zdemontować. 
• Montaż wyposażenia:
- umywalki porcelanowe
- ustępy, armaturę spłukującą miski ustępowe
- pisuary z zaworem spłukującym
- zlewozmywaki stalowe
- kompletne kabiny natryskowe

1.3.2. Instalacja wodociągowa
• Montaż instalacji z rur stalowych ocynkowanych, rur tworzywowych .
• Montaż armatury.
• Montaż hydrantów 
• Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej. 

1.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania. 
• Montaż rur z rur miedzianych o połączeniach lutowanych. 
• Montaż rur z tworzyw sztucznych
• Montaż armatury i urządzeń
• Montaż grzejników stalowych płytowych z odpowietrznikiem.
• Montaż izolacji termicznej na rurociągach
• Montaż automatycznych odpowietrzników pływakowych
• Montaż grzejników płytowych
• Demontaż istniejącej instalacji grzewczej

1.3.4. Wentylacja i klimatyzacja 
• Montaż armatury, wentylatory, centrale,  klimatyzatory wg DTR urządzeń.
• Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej 
• Demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej. 



1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczna  "Wymagania ogólne"

•ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

•Wyrób budowlany-Materiał - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposób trwały, 
o właściwościach
użytkowych,  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  budowlom 
spełnienie wymagań podstawowych, co określone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 
03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co określone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5. 
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

•Aprobata  techniczna  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną 
przydatności  wyrobu  budowlanego  do  zamierzonego  stosowania,  uzależnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób 
będzie stosowany.

•Europejska aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności  wyrobu  budowlanego  do  zamierzonego  stosowania,  uzależnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób 
będzie stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami. 

•Krajowa  deklaracja  zgodności  (deklaracja  zgodności)  –  należy  przez  to  rozumieć 
oświadczenie  producenta  (i  upoważnionego  przedstawiciela)  stwierdzające,  na  jego 
wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub 
aprobatą techniczną.

•Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  –  inspektor  -  osoba  posiadająca  odpowiednie 
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, 
wykonywająca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 
i  wykonuje  bieżącą kontrolę  jakości  i  ilości  wykonywanych  robót,  bierze  udział  w 
sprawozdaniach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu

•Dokumentacja  projektowa  –  służy  do  opisania  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę  – składa się  w 
szczególności  z:  projektów  wykonawczych,  projektów  budowlanych,  informacji  bioz  i 
przedmiaru robót.

•Przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w 
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczególnym  opisem  lub  wskazaniem 
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych.  Ujęta  w  przedmiarze  podstawa 
normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i służy do opisu robót.

•Roboty  podstawowe  –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględnią przyjęty stopień 
scalania robót.



•Dokumentacja podwykonawcza budowy – składa się z:
·  projektu  powykonawczego  z  naniesionymi  zmianami  w  procesie  budowlanym, 
dokonanymi w trakcie
wykonywania robót,
· geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

•Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych i
technologicznych, nie objętych przedmiarem.

• Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do
odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnętrznej
•  podejście -  przewód  łączący  przybór  sanitarny  z  przewodem  spustowym  lub 
odpływowym
• pion (przewód spustowy)- przewód słuacy do odprowadzania ścieków z podejść
kanalizacyjnych do przewodu odpływowego
• poziom (przewód odpływowy)- kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału
zbiorczego.
• przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń
płynnych
• Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego
• punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu
• cześć wewnętrzna instalacji  c.o.- cześć instalacji centralnego ogrzewania znajdująca się
w ogrzewanym budynku
• bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów
• źródło ciepła – kotłownia gazowa 
• urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpieczają instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień
• zawór termostatyczny z wbudowanym czujnikiem - zawór w którym czujnik, element
wykonawczy i nadajnik (nastawnik wartości zadanej wielkości regulowanej) stanowią
zwarta całość, trwale połączona z zaworem

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogólne"

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające 
aprobaty  techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty  Badawcze.  Wykonawca 
zobowiązany jest przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptacje Inżyniera.

2.1. RURY I PRZEWODY INSTALACYJNE
Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały:
•  rury  kielichowe  instalacji  kanalizacyjnej  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu 
PVC,
PP wg PN-81B-10800, PN-92/C-89016
• kształtki do instalacji kanalizacyjnej z PVC, PP wg PN-93/C-89218



•  tuleje  ochronne  z  uszczelka,  krótkie  (dla  przejścia  szczelnego  przez  ścianki 
betonowe )
z PVC
• biały montaż - wg. PN-92B-01707

Do  budowy  instalacji  wody  cieplej  i  zimnej  w  budynku  stosuje  się  następujące 
materiały:

• rury  miedziane instalacyjne twarde w sztagach wykonane zgodnie z normą PN - EN 
1057
• wielowarstwowe rury PE-Xc   łączone na pierścienie zaciskowe 
•  izolacja  termiczna  -  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi,  jakim  powinny  odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z poźn. Zmianami).

 
Do budowy instalacji centralnego ogrzewania .stosuje `się, następujące materiały:

•  rury  miedziane instalacyjne twarde w sztagach wykonane zgodnie z normą PN - 
EN 1057
• wielowarstwowe rury PE-Xc   łączone na pierścienie zaciskowe 
• urządzenia grzewcze, armatura odcinająca i regulacyjna - wg PN-90/M-75010,
PN-64B-10400, PN-85/B-02421
•  izolacja  termiczna -  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi,  jakim  powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z poźn. Zmianami).

Do budowy instalacji wentylacyjnej stosuje się następujące materiały:
 kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym z blachy ocynkowanej 
 kanały wentylacyjne o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej 
 izolacje z wełny mineralnej z płaszczem aluminiowym 
 armatura odcinająca do instalacji gazowych 


Do budowy instalacji chłodniczej stosuje się następujące materiały:
rury miedziane  bezszwowe, ciągnione rury chłodnicze

Do budowy instalacji gazowej stosuje się następujące materiały:
Rury miedziane instalacyjne twarde w sztagach wykonane zgodnie z normą PN - EN 1057 

2.2. POŁACZENIA RUR INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA,  INSTALACJI  CHŁODNICZNEJ  INSTALACJI  KANALIZACYJNEJ, 
MONTAŻ  ARMATURY

2.2.1. Połączenia gwintowane
Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu
średniego i ciężkiego przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa
i  temperaturze  115stC,  jak  równie z  armatura  gwintowana  i  przyrządami  kontrolno-
pomiarowymi.
Gwinty na końcach rur winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie.
Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałożenie odpowiedniej złączki.
Połączenia  gwintowane  uszczelnia  się za  pomocą taśmy teflonowej,  konopi  lub 
odpowiedniej pasty.

2.2.2. Połączenia lutowane w instalacji c.o. i wodociągowej. 
Połączenie  powinno  być  wykonywane  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  elementów 
łączonych.
Połączenie lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio 
kalibrowanego:



bosego końca rury i łącznika. Do łączenia kapilarnego rur miedzianych stosuje się luty 
miękkie, luty twarde, a także topniki. Luty miękkie stosowane są w postaci drutu i pasty 
(pasta jest mieszaniną topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miękkie prowadzone 
jest w temperaturze poniżej 450 °C, lutowanie twarde powyżej tej temperatury.
Do lutowania łączników z mosiądzu i brązu nie należy stosować lutów z fosforem. Do 
lutowania kapilarnego stosowane są także kształtki w których wewnątrz kielichów znajduje 
się lut integralny. Wytrzymałość i odporność na korozję połączeń lutowanych warunkują 
następujące podstawowe czynniki:
- prawidłowa konstrukcja połączenia (lut powinien pracować na ściskanie lub ścinanie),
- czystość łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne połączenia),
- dobra zwilżalność łączonych powierzchni płynnym lutem,
- dobra zdolność dyfuzyjna lutu i metali łączonych (właściwy dobór topnika i lutu) 
zwiększająca się ze stopniem nagrzania lutu i metali łączonych oraz zależna od 
przewodności cieplnej tych metali i jednorodność połączenia lutowanego (połączenie 
lutowane powinno być wykonane bez porów i zażużleń). Do połączeń rur miedzianych 
używa się także past lutowniczych (lutowanie miękkie) stanowiących mieszaninę topnika z 
odpowiednim lutem miękkim (min. 60% sproszkowanego lutu miękkiego). Luty, ze względu 
na fakt stosowania ich w instalacjach wody pitnej muszą posiadać Atest Higieniczny 
wydany przez PZH. Wymagania sanitarne nie dopuszczają do stosowania w instalacjach 
wody pitnej lutów zawierających kadm i ołów. W zakresie stosowania lutowania twardego 
należy przestrzegać zasady, aby w instalacjach wodociągowych (instalacje ciepłej i zimnej 
wody) połączenia lutowane lutem twardym stosować tylko dla rur o średnicach powyżej 28
mm.

2.2.3. Połączenia zaciskowe.
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów
połączenia.
Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na 
rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych 
znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może 
być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo 
przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika na murze. Zaciśnięcie 
stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.
Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń,
wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych.
• Połączenia zaprasowywane są traktowane jako nierozłączne w związku z czym można je 
zalewać betonem.
• Złączki montowane pod tynkiem należy owinąć folią polietylenową lub papierem falistym
• Wykonywanie połączeń z pierścieniem zaprasowanym:
- Rurę przeciąć prostopadle do osi za pomocą specjalnych nożyc.
- Nadać rurze żądany kształt. Giąć przy użyciu sprężyny zewnętrznej lub wewnętrznej.
Przestrzegać minimalnego promienia gięcia Rg> 5 Dz.
- Wykalibrować rurę i stażować jej krawędzie wewnętrzne kalibratorem nie głębiej niz do 
warstwy aluminium.
- Nasunąć na rurę pierścień, następnie rurę z pierścieniem nasunąć na złącze do końca 
korpusu, kontrolować zachowanie oringów poprzez obserwację złącza w fazie nasuwania 
rury z pierścieniem. Pierścień dosunąć do kołnierza kształtki.
- Głowicę praski umieścić na pierścieniu tak, aby stykała się z kołnierzem złączki.
Krawędź zewnętrzna głowicy powinna być dosunięta do kołnierza złączki, ale nie powinna 
go obejmować.
Uruchomić napęd praski i wykonać połączenie.



Zawsze rozważyć możliwość osłonięcia rur - zabezpieczenie przed mechanicznymi 
uszkodzeniami. Rury mocować do ścian za pomocą obejm stalowych z gumowymi 
podkładkami lub z tworzyw sztucznych.
• Przy instalowaniu rur polietylenowych należy pamiętać o tym, aby nie pozostawiać 
wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćców 
odpowietrzających i spustowych
• Rury polietylenowe powinny być instalowane w taki sposób, aby uniemożliwić ich 
mechaniczne lub termiczne uszkodzenie. W pomieszczeniach ogólnodostępnych takich 
jak klatki schodowe, korytarze, piwnice itp. rury polietylenowe muszą być obudowane w 
trwały sposób.
• Mocowania rozmieszczać w zalecanych odległościach.
Narzędzia do montażu rur wielowarstwowych polietylenowych:
Cięcie rury
– nożyce do rur z tworzyw sztucznych
- obcinak krążkowy Ø 10-40
Gięcie rury
- sprężyna do gięcia rur Ø 14-25
- giętarka do gięcia rur ręczna Ø 16-32
Przygotowanie końcówki rury
- rozwiertak do rur Ø 14-25
- kalibrator Ø 16-40
Zaprasowywanie
- praska elektryczna sieciowa
- praska elektryczna akumulatorowa
- praska ręczna
Niedopuszczalne jest znakowanie przez wykonywanie rys lub nacięć na powierzchni rury.

2.2.4. Połączenia kielichowe
Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury
poprzedniej  miedzy  bosym  końcem  rury,  a  wewnętrznym  czołem  kielicha  należy 
pozostawić szczelinę  3-5 mm. Dopuszcza się lekka zmianę  kierunku, pod warunkiem, e 
szczelina miedzy rura i kielichem wynosi co najmniej 6mm.
Przy połączeniach kielichowych stosuje się uszczelki gumowe.

2.2.5. Montaż armatury
Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych.
Przed montażem armatury należy ja oczyścić  i  sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest 
proste i korpus nieuszkodzony.  Armaturę zaporowa ustawia się tak, aby kierunek strzałki 
na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, wówczas długość odcinka
przewodu pomiędzy kołnierzem lub kielichem armatury a zwężka nie może być mniejsza 
niż  1,5 średnicy rury.

2.2.6. Połączenia lutowane rur miedzianych chłodniczych.
Rurociągi  chłodnicze   prowadzić  po  stropie   w  uchwytach  na  podpórkach  .  Uchwyty 
podtrzymujące przewody chłodnicze powinny mieć wkładki gumowe . Rurociągi ssawne 
prowadzić ze spadkiem w kierunku przepływu nie mniejszym ni 1,5%. Każde przejście 
pionowe rurociągów parowych obustronnie syfonować . Przejście przewodów przez ściany 
i stropy trzeba zabezpieczyć prowadząc je przez osłony np: z rur ognioodpornych .
Połączenie  rurociągów  miedzianych  z  elementami  instalacji  chłodniczych  wykonać 
lutowane  lutem  twardym  lub  śrubunkowe  .Wszystkie  luty  powinny  być  wykonane  w 
atmosferze gazu obojętnego ( azot ) aby zapobiec utlenianiu .



2.2.7. Połączenia lutowane rur miedzianych gazowych.
Do łączenia kapilarnego rur miedzianych gazowych stosuje się  luty twarde.  Lutowanie 
twarde prowadzone jest w temperaturze powyżej 450 °C. 

2.3. SKŁADOWANIE
2.3.1. Rury
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych, temperatura nie wyższa ni 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z PVC i polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakrywać uniemożliwiając
przewietrzanie.
Rury o równych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania rur
z PCV nie mor powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur mona dokonać za pomocą
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania należy- części uszkodzone odciąć.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków
ostrożności. 

2.3.2. Urządzenia sanitarne i grzewcze
Urządzenia sanitarne , z tworzyw sztucznych, grzejniki stalowe należy  przechowywać  w 
magazynach zamkniętych , w których temperatura nie spada potniej -5stC.
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać
w skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamkniętych.
Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej:
 Przewody i kształtka po ich wykonaniu na prefabrykacji winny być oczyszczone
i zabezpieczone folia na czas składowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU i MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT
    BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowiązany do urywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt urywany do robót powinien
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba  i  wydajność sprzętu będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inżyniera  w 
terminie przewidzianym umowa.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Brdzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują możliwość   wariantowego  użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim 
zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptacje  przed użyciem sprzętu Wybrany sprzęt,  po 



akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki
transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na os. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej
warunków obciach Wykonawcę.

4.2. Transport i magazynowanie rur:
• możliwie długo należy rury składować w oryginalnym opakowaniu,
• rury w fazie magazynowania winny być podparte na całej długości; wysokość
podparcia musi uwzględniać rozmiar kołnierza lub kielicha,
• wiązki rur lub rury luzem przechowywać na stabilnym podłożu, stosować boczne
wsporniki i podkłady, warstwy okładać naprzemiennie; rury składować tak, aby
kielichy nie były obciążone,
• nie dopuszcza się przeciągania rur po ziemi,
• rury chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami

4.3. Materiały ze stali wysokostopowej należy montować, przechowywać i
eksploatować tak, aby ich własności antykorozyjne nie pogorszyły się
• stal wysokostopowa musi być zabezpieczona przed kontaktem ze stalą zwykła
podczas magazynowania, transportu i montażu zarówno w warsztacie jak i na
placu budowy;
• stale wysokostopowe nie mogą miedz kontaktu z opiłkami żelaza, odpryskami czy
dymem pochodzącym ze spawania stali niestopowych

4.4. Rury w wiązkach murza być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z
płaskimi widełkami lub dźwignia z belka umożliwiając zaciskanie się zawiesin na
wiązce Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów Gdy rury
załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy)
przed rozładowaniem wiązki należy wyjąc rury "wewnętrzne".
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać
następujące dodatkowe wymagania:
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwiększona kruchość tworzywa,
• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej
2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,
• przy załadowaniu rur nie mona ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
• przy długościach większych ni długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 
przekraczać 1 m. Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich



pojemnikach z zachowaniem ostrożności  jak dla rur z PVC.

4.5. Rury stalowe , urządzenia sanitarne, grzewcze
Rury w wiązkach murza być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości Transport urządzeń powinien odbywać się samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Urządzenia należy podczas
transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu
usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na
środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urządzeń i materiałów należy
wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na
obwodzie urządzenia.
Skrzynki z materiałami mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je rozstawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki
ładunkowe należy okładać w warstwach w zależności od środka transportu
i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić ucie sprzętu
mechanicznego do rozładunku.

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚĆI  WYKONANIA  ROBÓT 
BUDOWLANYCH

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje wewnętrzne:
kanalizacji sanitarnej, ciepłej i zimnej wody i centralnego ogrzewania, gazowej,  wentylacji
mechanicznej oraz klimatyzacji.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarnej powinny być oznaczone w sposób trwały
i widoczny. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików,
tzw. kołków osiowych z gwoździami Kołki osiowe należy wbić na każdym  załamaniu trasy,
i trójniku oraz należy wykonać wykopy ręczne wewnątrz budynku.
Przed  przystąpieniem do  robót  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  należy 
mieć przygotowane czyste wylane podłoże betonowe i ułożony na posadzce styropian.
Przed przystąpieniem do robót wykonywania instalacji wentylacji należy wykonać tynki na
ścianach pomieszczenia.

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE
Po przygotowaniu podłoża zgodnie z punktem 5.2 można przystąpić do wykonania
montażowych robót.

5.3.1. Ogólne warunki układania kanałów - rur z PCV
Technologia budowy trasy rurociągów musi gwarantować utrzymanie kierunku i spadków
przewodów. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy
przestrzegać zasady budowy trasy od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym 
do spadu. Spadki kolektora powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Przewody kanalizacji należy ułoży zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735 [6].
Materiały utyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od
wewnątrz  i  zewnątrz  z  ziemi  oraz  sprawdzić czy  nie  uległy  uszkodzeniu  w  czasie 
transportu| i składowania. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym 



do spadku. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w 
celu  umożliwienia  właściwego  uszczelnienia  złączy.  Poszczególne  rury  należy 
unieruchomić przez  obejmę  mocująca  osadzona  w  stropie.  Należy  sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury oś i spadek za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 
pionu. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie mor przekraczać + -20 
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie mor 
przekraczać + -1 cm.
Po zakończeniu prac montowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zabrudzeniem - dotyczy to prac murarsku
tynkarskich.
Rury z PVC można okładać przy temperaturze powietrza od Oo C do +30o C.
Osie  łączonych  odcinków  rur  muszą się  znajdować  na  jednej  prostej,  co  należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wyciskowym.
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wyciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować
rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:
• przycinanie rur,
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wyciskowego należy ukosować bose końce 
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie,  aby powierzchnia 
połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury.  Na bosym końcu rury 
należy przy połączeniu kielichowym wyciskowym zaznaczyć głębokość złącza.
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierścieniowa uszczelkę gumowa, a następnie wciskając bosy
ukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do  wciskania  bosego  końca  rury  przy  średnicach  powyżej  90  mm  używać należy 
wyciskarek.
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągniecie przez czoło
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.

5.3.2. Ogólne warunki montażu rur miedzianych. 
Rury stalowe miedziene należy zastosować w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej.
Instalacje  centralnego  ogrzewania,  wody  i  gazu  ziemnego   należy  wykonać z  rur 
miedzienych .
Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej
i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień,  ubytków powierzchniowych
większych ni 5 % grubości materiału i większych ni 10 % powierzchni. Ponadto nie
powinny mieć rys, pęknięć itp wad.
Łączenia rur miedzianych na instalacji wody i c.o. należy wykonać lutem miękkim.
Połączenia rur miedzianych instalacji gazowej należy wykonać lutem twardym. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. Z uchwytu można
zrezygnować, przy przejściu przez strop w tulei, średnica przewodu wynosi co najmniej
15 mm i ma co najmniej 1 pkt. stały.
Przejście przez strop wykonane w tulei mona traktować jako uchwyt, jeżeli na przewodzie
pionowym  jest  co  najmniej  jeden  punkt  stały.  Dopuszczalna  odchyłka  przewodu 
pionowego od pionu nie mor przekraczać +-10 mm na 10m długości przewodu pionowego.



5.3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót technologicznych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inżyniera.
Wszystkie oferowane urządzenia muszą być zgodne z Polskimi Normami i wymaganiami
polskich  przepisów dla  posiadania  certyfikatu  na  znak  bezpieczeństwa  przez  niektóre 
wyroby.
Wyposażenie, dla właściwego działania, powinno po zainstalowaniu być poddane próbom
w warunkach „na sucho". Gdy urządzenia gotowe są do rozruchu, wyposażenie powinno
zostać poddane próbom „na mokro".
Wykonawca powinien zawsze i bezzwłocznie dostarczyć Inżynierowi wszelkie informacje
techniczne dotyczące instalowanego wyposażenia (DTR itp.).
Wykonawca opracuje 3 komplety instrukcji obsługi i eksploatacji dla każdego
z dostarczanych urządzeń.
Instrukcje  te  powinny  być napisane  w  języku  polskim  i  powinny  być dostarczone 
Inżynierowi nie później jak 14 dni po dostarczeniu urządzeń na Plac Budowy.
Instrukcje powinny zawierać wszelkie stosowne informacje umożliwiając właściwą
konserwacje  i  naprawy  urządzeń oraz  uzyskanie  części  zamiennych,  gdy  będzie  to 
konieczne.
Instrukcje powinny zawierać co najmniej:
- opisy budowy i działania;
- kartę gwarancyjna
- charakterystyki techniczne;
- instrukcje montażu i obsługi;
- wskazanie możliwych usterek w działaniu i ich przyczyn;
- instrukcje napraw;
- listę części szybko zużywających się;
- listę części zamiennych i źródła ich uzyskania; .
- listę i opis narzędzi specjalistycznych;
- instrukcje smarowania;
- opisy powłok antykorozyjnych;
- harmonogram wymiany smarów i olejów dla poszczególnych części urządzenia,
zawierający zalecane przez producenta maszyny smary i oleje oraz ich równorzędne
zamienniki.
Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad konstrukcyjnych.
Wykonawca ma obowiązek przeszkolenie personelu Użytkownika – teoretycznie
i praktycznie. Szkolenie winno obejmować;
- zasady działania instalacji i poszczególnych jej części;
- zasady obsługi, konserwacji i napraw dostarczonego wyposażenia;
- zasady bezpieczeństwa;
- szkolenie praktyczne po rozruchu instalacji.
Program szkoleniowy należy przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia na 30 dni przed ich
rozpoczęciem . Szkolenie należy przeprowadzić w jerzyku polskim.
Wszystkie urządzenia i ich napędy elektryczne powinny być wyposażone w tabliczki
znamionowe, umieszczone w miejscach, gdzie mogą być łatwo odczytywane. Tabliczki
powinny zawierać nazwę  producenta,  typ,  rok budowy,  numer fabryczny i  podstawowe 
dane  techniczne.  Napisy  tekstowe  powinny być wykonane  również w  języku  polskim. 
Urządzenia pracujące w zanurzeniu powinny miedz dodatkowa tabliczkę  w dostępnym 
miejscu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki



przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę  robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i  po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola  jakości  robót  powinna  obejmować następujące badania:  zgodności  z 
Dokumentacja Projektowa.
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,
zabezpieczenie wykopów, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.
Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i kanałów należy przeprowadzić przez oględziny
zewnętrzne oraz próbę szczelności.
Wykonać próbę instalacji wodociągowej na ciśnienie 10 bar przez okres 30 minut dla
przewodów stalowych oraz 120 minut dla przewodów z tworzywa sztucznego. Manometr 
nie powinien wskazywać spadku ciśnienia. Z próby sporządzić protokół podający wartość
ciśnienia próbnego, czas i  wynik próby oraz zdefiniować tą cześć  instalacji,  która była 
objęta  badaniem.  Podczas  próby  należy  prowadzić kontrolę  szczelności  złączy,  ścian 
przewodu i rur.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić połączenie, a w razie
niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia
przyczyn nieszczelności. Sprawdzić drożność i szczelność wykonania instalacji
kanalizacyjnej.
Wykonać próbę instalacji centralnego ogrzewania na ciśnienie 4 bary przez okres min.
30  minut.  Manometr  nie  powinien  wskazywać spadku  ciśnienia  Z  próby  sporządzić 
protokół  podający wartość ciśnienia próbnego,  wynik  próby oraz  zdefiniować tą cześć 
instalacji, która była objęta badaniem.
Po pozytywnej próbie szczelności "na zimno" mona przystąpić do próby "na gorąco" na
parametry obliczeniowe czynnika grzejnego. Sporządzić protokół podający wyniki badan.
Sporządzić protokół wykonania izolacji termicznych na poszczególnych instalacjach -
zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka  obmiarowi  rurociągów jest  1  metr  (m)  rury,  dla  każdego  typu,  średnicy 
Jednostka  obmiarowa  urządzenia sanitarnego  czy  grzewczego  jest  1  komplet  (kol) 
zamontowanego urządzenia dla każdego typu. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIÓR CZESCIOWY
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót.
• Dziennik Budowy.
• Dokumenty dotyczące  wbudowanych materiałów.



8.1.1. Zakres
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• sposób wykonania bruzd wewnątrz budynku
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
• ułożenia przewodu i mocowania;
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, armatury
i urządzeń;
• izolacji przewodów

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności  z Dokumentacja  Projektowa  i  ST, 
użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,  szczelności  oraz  zgodności  z 
innymi wymaganiami określonymi w pkt.6.0.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
• protokół przeprowadzonego badania szczelności poszczególnych instalacji;
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
• inwentaryzacja podwykonawcza przewodów i obiektów na podkładach budowlanych
wykonana przez wykonawcę.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca osunięcia usterek;
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia;
• protokoły badań szczelności i próby na gorąco

Płatności za jednostkę przedmiaru należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan laboratoryjnych.
Płatność  za  jednostkę wykonanej  Roboty  zawiera  równie koszty  materiałów 
pomocniczych,  transportu  materiałów,  magazynowania,  zabezpieczenia  i  utrzymania 
robót. W robotach sieciowych cena jednostkowa wykonania obejmuje min.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- oznakowanie robót
- wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek na składowisku + utylizacja - transport na
odległość do 10 km
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania i umocnienie
- profilowanie dna wykopu
- ułożenie sieci
- zasypanie i zagęszczenie wykopów
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej podwykonawczej
- pomiary, próby i testy

W robotach instalacyjnych cena jednostkowa wykonania obejmuje min.:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawę materiałów



- wykonanie instalacji wewnętrznych wodociągowych, instalacji kanalizacyjnej wraz
z montażem armatury i przyborów sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania , gazu , 
instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z montażem armatury
- przejścia przez ściany i stropy
- łączenie przewodów
- podejścia do odbiorników
- przyłączanie odbiorników
- montaż  armatury
- wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowej, sanitarnej, co, klimatyzacyjnej 
- wykonanie pomiarów i testów

9. ROZLICZENIE ROBÓT.
Rozliczenia  robót  należy  wykonać  według   ustaleń  określonych  w  umowie  zawartej 
pomiędzy Inwestorem a wykonawcą.
Dla  pozycji  wycenionych  kosztorysowo  podstawą płatności  jest  wartość  podana  przez 
Wykonawcę.  Kwota  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać   wszystkie  czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie:
-robocizna wraz z jej kosztami
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
-koszty pośrednie i zysk

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
4 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
7 PN-77/H-04419 Próba szczelności
10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze
11 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie
wymagań A
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1:
Postanowienia ogólne i wymagania
18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia
21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5:
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
24  PN-ISO  4064-2+Ad1:1997  Pomiar  objętości  wody  w  przewodach.  Wodomierze  do 
wody pitnej zimnej.
Wymagania i instalacyjne
25 PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach



wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze
26 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
27 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania.
28 PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór
29 ISO6946:1999 cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa
30 PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 
o kubaturze do 600m3
31 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
32  PN-B-02421<:2000  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
33 PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej. Wymagania
34 PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Część l: Wymagania i warunki techniczne.
35 PN EN 442-2:1999 - Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań
36 PNN10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontrolnych.
37 PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i części budynku - Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła - Sposób obliczeń
38 PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
39 PN-B-01421:1990 - Ciepłownictwo – terminologia.
40 PN-B-01430L1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia.
41 PN-B-01706-A1:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.
42 PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach-
Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
43 PN-B-02370:1969 - Kubatura budynków - Zasady obliczania.
44 PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w
budynkach.
45 PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
46 PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu otwartego - Wymagania.
47 PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -
Wymagania.
48 PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania.
49 PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania.
50 PB-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych
Wymagania.
51 PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów,
Armatury i urządzeń - Wymagania i badania przy odbiorze.
52 PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej – Wymagania.
53 PN-C-04601: 1985 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej – Wymagania.
54 PN-H-83131/01:1990 - Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości
wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.
55 PN-H-97053:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania.
56 PN-M-34034:1976 - Ochrona przed korozją- Malowanie konstrukcji stalowych
57 PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania
i badania.



58 PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne
59 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268).
60 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz. 690).
61  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19.01.2001  r.  w  sprawie  dziennika 
budowy, montażu, rozbiórki oraz tablicy informacyjnej .
62 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836).
63  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-montażowych.  Tom  II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r.
64 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne
DT-UC-90/WO. Urząd Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.
65  Warunki  techniczne  dozoru  technicznego.  Urządzenia  ciśnieniowe.  Przedmiotowe 
warunki techniczne. Kotły i rurociągi. Kotły wodne.
66 Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kołodziejczyk.
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal". Warszawa 1988.
67 Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.
68  Armatura  regulacyjna  w  ogrzewaniach  wodnych.  Wojciech  Kołodziejczyk.  Arkady. 
Warszawa 1985.
69 Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Ośrodek Informacji „Technika".
Instalacyjna w Budownictwie". Wydanie II. Warszawa 1994.
70  Wewnętrzne  instalacje  wodociągowe,  ogrzewcze  i  gazowe  z  rur  miedzianych. 
Wytyczne  stosowania  i  projektowania.  Wydanie  III.  Ośrodek  Informacji  „Technika 
Instalacyjna w
Budownictwie". Warszawa 1996.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją 
umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestow  i  innych 
wymaganych świadectw.
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