SCHEMAT TABLICY ZASILANIA -TP-3

Legrand- FAEL Ekmoxe TX 2x18 modt. wym. wneki 402x404x 91mm
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Pszcz.=32,612 kW
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Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
stosowac szybkie wylaczanie za posrednictwem wytacz.
Nadmiarowo- pradowych typu S-300

dodatkowo na tablicy bezpiecznikowej instalowa¢ wyl.

rdznicowo-

pradowy 0 I= 0,03A.

Zestawienie Mocy
3456,0 x 0,8= 2765
2000,0 x 0,3= 600,0

Obw o$wietl.
Gn. ogdl. zastos.

Wentylacja 156,0 x 0.7= 1092
Razem 5612.0 x 0,619=3474,2kW
Tg-ln kow.27000.,0 x 0,45 =12150,0

Ogolem 32612,0x 0,48 = 15624,2 kW
Iobl=23,78A

[?CHEMAT TABLICY ZASILANIA TP- 3 5]
- - PIETRA- (Aneks do rys9) |

Temat. |
Projekt Remontu Korytarza na parterze [, II, III pigtrze Srodkowej |
Klatki schodowej oraz Sali gimnastycznej w gimnazjum Nr4 |
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