
OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA 

Dla remontu mieszkania przy ul. Śląska 12/5 w Szczecinie 
 
Rozdział 1. instalacja obmiarowa 

 
Układ pomiarowy – licznik trójfazowy jednostrefowy energii czynnej 10/20 
A na klatce schodowej we wnęce z drzwiczkami z przeszkleniem. 
Tablica rozdzielcza TM – mieszkaniowa zasilania z będzie z wewnętrznej 
linii zasilającej budynku przewodami YDY- 5 x 6 mm 2 w RV – 22 p.t. i 
umieszczona będzie w przedpokoju we wnęce . WyposaŜenie tablicy, 
podział na obwody, wielkości zabezpieczeń podano na rys. 3 E. 
Instalacja odbiorcza wykonana będzie w układzie 3 Ŝyłowym z 
obwodami: 
- oświetlenie – przewody YDY- 3 x 1,5 mm 2 pt, 
- gniazd wtykowych – przewody YDY- 3 x 2,5 mm 2 pt. 
Osprzęt : w pomieszczeniach mieszkalnych – podtynkowy , w kuchni i 
łazienkach hermetyczny montowany pod tynk. 
 
Uwaga: oprawy uzgodnić z  Inwestorem  lub Projektantem architektury. 
 
Instalacja sygnalizacyjna- domofonowa istniejąca ( po zasiedleniu 
włączenie do obwodu) . 
 

Rozdział 2. ochrona od pora Ŝeń  
 

Jako ochronę przed niebezpiecznym napięciem dotyku zastosowano 
metodę szybkiego wyłączenia za pomocą wyłączników róŜnicowo- 
prądowych. 
W łazienkach naleŜy wykonać połączenia wyrównawcze „miejscowe” i 
połączyć je ( przewodem DY - 6 mm 2  pt.  oplot Ŝółto –zielony)  z 
zaciskiem PE tablicy „TM”. 

 
Rozdział 3. uwagi 
 

- Przystępując do realizacji wykonania robót uściślić z Inwestorem i 
architektem rozmieszczeniem  gniazd, oraz opraw 
oświetleniowych. 

- Po wykonaniu zamierzenia Wykonawca przeprowadzi pomiary 
oporności izolacji, uziemień, oraz testy wyłączników róŜnicowo –
prądowych. 

- Wyniki pomiarów naleŜy przekazać UŜytkownikowi. 
  

Rozdział 4. Obliczenia techniczne  
 

Zabezpieczenia   przedlicznikowe mieszkania : 
 
Napięcie sieci 230/400 V 



Moc zainstalowana    Pz  = 12,0 kW 
Prąd znamionowy     Jzn  = 18,2 A 
Zabezpieczenie przedlicznikowe  Jb  = 3 x 20 A 
 
Przekrój przewodu linii zasilającej YDY – 5 x 6 mm2 
 
(Jdł = 28 A>J dop = 24 A ) grupa  1 zabezpieczeń  
 
Zabezpieczenia obwodów ( wielkość i typ) podano na rysunku nr 
2E.  
 

Rozdział 5. O świadczenie  
 

Oświadczam, ze niniejszy projekt budowlany sporządzony został 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej .  
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