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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 
8. Odbiór robót 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie 
odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest Umowa miedzy Wykonawca i Inwestorem. 
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9. Podstawa płatności 
Rozliczenie wg Umowy. 
 
7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- roboty malarskie 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących robót malarskich: 
- Malowanie podłoŜy gipsowych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST  
i poleceniami Inwestora. 
2. Materiały 
- farba poliwinylowa 
- farba olejna 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli, wałków 
4. Transport 
Farby pakowane, transport ręczny. 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza ni_ +8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 
dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
sprawdzenie czystości, 
6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
8. Odbiór robót 
Komisja odbiorcza powołana przez Inwestora dokona oceny jakościowej oraz zgodności 
wykonanych robót z ST i PN. 
 
5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
- posadzki 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek w łazienkach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- UłoŜenie płytek podłogowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST  
i poleceniami Inwestora. 
2. Materiały 
- Folia budowlana 
- Folia w płynie 
- Płytki podłogowe 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
5. Wykonanie robót 
Roboty wykonać zgodnie z ST-01.00.00 oraz obowiązującymi przepisami 
6. Kontrola jakości 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Materiały muszą posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z SST oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania 
do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- gładzie gipsowe, okładzina ścienna z płytek ceramicznych 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru gładzi gipsowych we wszystkich pomieszczeniach oraz okładzin ściennych 
z płytek ceramicznych w łazienkach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie gładzi gipsowych oraz okładzin ściennych z płytek ceramicznych. 
Gładzie gipsowe, okładzina ścienna z płytek ceramicznych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST  
i poleceniami Inwestora 
2. Materiały 
Gładź gipsowa 
Płytki ceramiczne 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
Kształtowniki stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie gładzi gipsowej. 
Gładź gipsowa wykonywać zgodnie z instrukcją na opakowaniu, na podłoŜu zagruntowanym 
Uni-Gruntem. 
5.2. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwa wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 
+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
5. Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie zgodności z SST 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
6. Kontrola jakości 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę  
i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST- 01.01.00 Roboty budowlane 
Nazwa inwestycji: remont mieszkań w bloku „A” Domu Pomocy Społecznej 
Adres inwestycji: ulica Romera 21-29 Szczecin 71-246  
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 
Szczecińskiej 
CPV 45453000-7 - roboty remontowe 
SPIS TRESCI: 

1. Roboty przygotowawcze  
2. Tynki, gładzie gipsowe, okładzina ścienna z płytek ceramicznych 
3. Posadzki 
4. Roboty malarskie 

 
1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY  
PRZYGOTOWAWCZE  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• Zerwanie tapet papierowych ze ścian  
• Rozbiórka istniejących posadzek – dotyczy tylko łazienek 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  SST i 
poleceniami Inwestora. 
2. Materiały 
2.1. Dla robót przygotowawczych materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Do robót moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
5. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki robót z przedmiaru 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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5. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  
Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. Atesty i legalizacje przechowywane będą na 
terenie budowy  i okazywane Inspektorowi na kaŜde Ŝądanie. 
 
6.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARÓW ROBÓT 
Obmiar robót wg uzgodnień z Inwestorem. 
 
7. 0DBIOR ROBOT 
Rodzaje odbiorów 
• odbiory częściowe elementów robót 
• odbiór końcowy 
• odbiór gwarancyjny 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje  Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru statecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Osiągnięcie gotowości do odbioru 
musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru. Wykonawca przekaŜe w dniu 
zgłoszenia Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty 
zgodnie z wykazem w pkt. „Dokumenty odbioru ostatecznego" W terminie 7 dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru. Komisja odbiorcza dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych 
robót z ST i PN. 
Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
Dokumenty odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty : 

1. dziennik budowy (jeŜeli wymagają tego przepisy Prawa Budowlanego) 
2. obmiar robót 
3. kosztorys końcowy (w zaleŜności od formy rozliczenia) 
4. dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
5. inne dokumenty wymagana przez Inwestora 
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przez poŜar wywołany przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu 
budowy i materiałów niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP  
w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace były wykonywane przez 
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadających aktualne 
badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP - szczególnie przy pracach na wysokości  
i przy środkach szkodliwych dla zdrowia (chemikaliach). Wykonawca zapewni wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzieŜ dla ochrony Ŝycia  
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO SCI WYROBU 
Akceptowanie uŜytych materiałów 
Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). 
Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw  
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych  
w ustawie Prawo Budowlane. Kolor i wzór ułoŜenia płytek ceramicznych Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym przed przystąpieniem do ich układania. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZETU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Wykonawca jest zobligowany do 
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których sprzęt ten 
jest przeznaczony. Narzędzia uŜywane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania 
danego rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Zabrania się stosowania 
sprzętu lub narzędzi wyeksploatowanych, uszkodzonych. Zabrania się stosowania sprzętu  
i urządzeń bez uwidocznionego producenta. Zastosowane środki i urządzenia transportowe 
powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Prawem Budowlanym, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Inspektor upowaŜniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych  
w umowie, ST , PN i innych normach i instrukcjach. 
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wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z ST. W przypadku, gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi a roboty 
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania 
Zamawiającemu robót zanikających lub ulęgających zakryciu. 
Miejsce prowadzenia prac 
Roboty będą wykonywane w na terenie obiektu. Odpady budowlane naleŜy gromadzić w koszach 
na odpady budowlane. Transport materiałów budowlanych windami moŜe być dokonywany po 
wyraŜeniu na to zgody przez administrację Domu.  
Przekazanie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu robót. Inwestor przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb 
budowy nastąpi z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
W terminie 14 dni przed ustalonym umownie terminem rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu następujące dokumenty : 

1. oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków na budowie 
2. kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy z aktualnym poświadczeniem  

             o przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność odszkodowawcza w stosunku do Zamawiającego 
oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy oraz 
przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych , urządzeń , materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciąŜa one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzona własność. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w budynku.  
Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. Stosowany sprzęt nie moŜe powodować zniszczeń  
w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących środowiska, obciąŜają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po 
okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciąŜają 
Wykonawcę. 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywo³anym jego dzia³alnoscia. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru zadania: Remont 23 mieszkań  
2-pokojowych i 10 mieszkań 1-pokojowych, polegający na malowaniu ścian i sufitów  
w pokojach, przedpokojach, kuchniach i łazienkach oraz ułoŜeniu płytek ceramicznych na 
podłodze i ścianach łazienek (do wysokości 175 – 180 cm). Zakres zadania obejmuje równieŜ 
usunięcie tapet ze ścian i przygotowanie podłoŜa do malowania i układania płytek.  
 
1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest określenie 
zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a takŜe określenie wymagań jakościowych 
odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyrobów, jak równie_ jakości 
wykonania robót, związanych z realizacją zadania pt. Remont mieszkań bloku „A” Domu 
Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, ul. Romera 21-29, 71-
246 Szczecin. 
 
1.2. PRACE TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 
W trakcie prowadzenia prac naleŜy zwracać szczególną uwagę na istniejące zagospodarowanie  
i instalacje występujące w rejonie robót. Wszystkie prace związane z wykonaniem zadania 
powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej dla danego rodzaju robót. 
 
1.3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych prac 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 
Specyfikacją Techniczną, Normami oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Od chwili przejęcia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę 
robót oraz mienia Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy utrzymanie wykonanych 
robót do czasu zakończenia odbioru końcowego robót. 
Zgodność robót ze specyfikacją techniczną 
Specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są integralna częścią umowy, a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów w ST lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który  dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 


