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RZUT PIWNIC /FRAGMENT/

Pracownia Projektowa
ELBUD II

E-011  :100

istn. TR-53

Ach 1-2

2x YDY4x1,5

do K1, K2

YDY3x6 z T-KLs

T-KLs za istn.

łącznik dźwigu

istn.

wyłącznik

dźwigu

istn. kabel YKY4x70mm2 zasilania dźwigu

YDY3x6 do Ach1-2

Uwaga:

1. Projektowane przewody układać w metalowych torach kablowych na wspornikach mocowanych co 1,5m.

2. Tory kablowe umieścić pod sufitem z dala od innych mediów.

3. Przewody od budynku do agregatów na zewnątrz układać w elektroinstalacyjnych rurach osłonowych odpornych na UV.

4. Istniejący łacznik dźwigu zdemontować, instalować nową rozdzielnicę T-KLS.

5. Do nowej rozdzielnicy przepiąć istniejące kable YKYżo5x70mm2.

6. Przejścia przez ściany i stropy wykonać wspólnie z instalacjami klimatyzacji.

2x YDY4x1,5 do K1, K2
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