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1. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA: 
 

 Instalację piorunochronną na dachu wykonać przewodami Dfe Zn Ø 8 mm. Wszystkie 
części metalowe jak wywietrzaki, obramowanie świetlików, antena telewizyjna itp., 
podłączyć do instalacji piorunochronnej na dachu ( nie dotyczy to strefy ochronnej wokół 
wieŜyczki ). Zwody odprowadzające i uziemienie pozostają bez zmian – na w/w zwodach 
wykonać konserwację styków i połączeń oraz zmierzyć rezystancję.  
 W przypadku nieotrzymania oporności 10Ω naleŜy uzupełnić uziom wbijając ilość rur 
metalowych  Ø2˝ długości 3m. 
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